
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Рабочая  документация Выполнена согласно ГОСТ 32Б69-201В "Трубопроводы 
технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации  на 
ВзрыВопожароопасных и химически опасных производствах", СНиП 3.05.05-84

В е д о м о с т ь  о снов н ых  к о м п л е к т о в  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  ТК В е д о м о с т ь  С С Ы Л О Ч Н Ы Х  и п р и л а г а е м ы х  д о к у м е н т о в  "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы", СТП 0 44 -54 -02
"Д етали  трубопроводов под гуммиро&ку" на основании пункта  40 перечня работ  по 
ремонтному фонду по цеху 82 на 2019 год и предусматривает замену трубопровода 
XOB на 1, 2 серии и установку запорной арматуры  на линиях подачи ХОВ 
В поз. 1276/1...50.

2. Согласно ГОСТ 32569-2013 трубопровод ХОВ относится к категории V группы В.
3. Рабочие параметры трубопровода ХОВ;

Ррасч.= 1,3 кгс/см , Трасч.=20 С.
4. Изготовление , монтаж, испытание и приемку в эксплуатацию  трубопровода 

производить согласно ГОСТ 32569-2013 , СНиП 3.05.05-84, СТП 044-54-02.
5. Испытания трубопровода ХОВ произвести гидравлическим способом. Величины 

давлений при испытаниях:
Рпрочн.= 2 кгс/см , Рплотн.= 1,3 кгс/см.

6. Все размеры и отметки  уточн ить  при монтаже.
7. Антикоррозионная з а щ и т а  трубопровода- 2 слоя краски ХС-710 по одному слою 

грунта  ХС-010.
8. Маркировку запорной арматуры  и трубопровода произвести в соответствии  с 

требованиями ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. 
Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки".

9. Сроки эксплуатации  арматуры указаны в паспортах  на арматуру.
10. Для крепления трубопровода использовать существующие подвески и опорные 

конструкции. В местах  разрушения строительных конструкций перекрытия зала  
электролиза 1, 2-й серий опорные конструкции выполнить стойками из трубы ф76мм. 

Шаг крепления опорных конструкций -  7 м.
11. Фланцевые соединения трубопровода выполнить с диэлектрическими трубками из 

ПВХ и шайбами из текстолита .
12. Назначенный ресурс трубопровода ХОВ -  10 лет.

Обозначение Наименобание Примечание

Ссылочные докименты

П097.0048.00.000 К атуш ка  переходная Ду 125/ДуЮО

П097.0049.00.000 Тройник Ду125хДу50

П097.0050.00.000 Тройник Ду100хДу50

черт. КТБ ОГМ М.02301.14.000 Штуцер

черт. КТБ ОГМ М.02322.06.000 К атуш ка

черт. КТБ ОГМ М.02322.02.000 Тройник

черт. КТБ ОГМ М.02301.13.000 Тройник

К090.2044.00.000 Подвеска

К090.1558.00.000 Опора ОПХ-2

Прилагаемые докименты

1886-82-82-ТК.СО Спецификация оборудования, изделий и

материалов (А3х4)

Обозначение Наименобание Примечание

1886-82-82-ТК Замена трубопровода ХОВ на р азлага тели

1, 2 серий

В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  
1 8 8 6 - 8 2 - 8 2 - Т К

Г

Лист Наименобание Примечание

1 Общие данные

2
План на отм.0,000 межйу осями Ь-ЗЬ, В "-3 (Г  и A-/I. 
План на отм. +13.000

3 Разрезы А-А, Б-Б, В-В, Г-Г, Д-Д, Е-Е. Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4 -4, 5-5.

Узлы 1, 2, 3, 4

4 М онтажная схема

Б Тройник Ду200хДу200 под гуммиробку

6 Тройник Ду200хду50 под гуммиробку

7 Тройник Ду150хбу50 поб гуммиробку

Рабочие чертежи разработаны  6 соотбетстбии  с дейстбующими нормами, 
прабилами и стандартами.

Глабный инженер проекта И. В. Цбеткоб

1 8 8 6 - 8 2 - 8 2 - Т К

Изм. Кол, ун. Лист N бок Д а т а
0 0 0  ТалоПолимер  Кирово-Чепецк "  Цех82

Разраб. Большаков

Пробер. Мохоб Ш 1
Рук. группы Кудяшеб

Замена трубопробода ХОВ на 
р азлагатели  1, 2 серий

Стадия Лист

1

Листов

Нач. УПР Орлоб / ,
Н. контр. 

Утв.

Ко&альногоВа Общие банные УПР |ГалоПолимер
I Кирабо-Чепецк
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ХОВ Ф219хб гцммир 
проект

ХОВ Ф159х6 гцммир 
проект

ХОВ Ф159х6 гцммир 
проект

ХОВ Ф133х6 гцммир
проект

Х /А Дц500-стеклпл 
. к поз.151/1,2

а = £ = Л ;
Уголок 50x50x5

ХОВ Ф108х4 гцммир 
проект

ХОВ Ф133х6 гцммир. 
проект

11276-42 1276-41

ХОВ Ф108х4 гцммир. 
проект

2 7 6 - 4 4  1276-43

ХОВ Ф219х6 гцммир 
проект

ХОВ Ф159хб гцммир 
проект

ХОВ Ф219хб гцммир, 
проект

ХОВ Ф219х6 гцммир 
проект

В-4  Ф325х8 

В-5 Ф325х8

£ —
ХОВ Ф133х6 гцммир^ / /

1706-82—82—ТК У ,

Z Z Z Z Z ^ Z Z Z Z Z Z 7 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 7 Z Z Z Z Z Z Z Z V 7 7T \Л  /у  Va  руг Z Z Z Z

Сл.щелочь Ф76х4
у /  Вобороб 

— у .  ф426х8Хлоранолит

Ф500 стеклопл.|Ф159х6 гцммир.
( Абгазы 
ХОВ Ф159хб гцммир 
^ ^ п р о е к т

Эороб 
2Ф426х8 гцм 

Рассол

\ В-3 Ф273х8 Ст20. 
6350

ХОВ Ф219х6 гцммирХОВ Ф219х6 гцммир
проект

ПО
проект

184/2

ХОВ Ф219х6 гцммир. хов  о32хЗ
' 1 проект на р^. метр

5650 5650ПВ Ф273х8 Ст20
7 7 W /7 /W / / / / ? W J 7 7 7 7 b ^ 7 h - .r , V / W ; / W / W ; / 7 7 7 77?;>?-;7 -

ХОВ Ф219х6 гцммир 
от  поз. 126 (проект)

д т
ХОВ Ф76х4Ст20 ХОВ Ф102х2 ВТ1-0

Шайба 16

Шайба 16 Шайба 16

Шайба 16 Шайба 40x40x10
Шайба 40x40x10 текстолит 

.Фланец 100-1 СтЗ 

Г цммиробка

Шайба 16Шайба 16 Шайба 40x40x10Шайба 40x40x10текстолит 
Трцбка ПВХ Ф16х0.9,

Фланец100-1 СтЗ.

Шайба 40x40x10Шайба 40x40x10 текстолит 

.Фланец 150-1 СтЗ
Щ/77/y i текстолит

ШШШ ^ ^ ^ -^ланеЧ 150-1 СтЗ 

200-1 СтЗ 

-1 ^  \  Гцммиробка

Проклабка А-Дц-10 резина ТМКЩ 
Приклеить к обной из деталей на клей 88

текстолит 
Трцбка ПВХ Ф16х0.9,

Фланец 150-1 СтЗ„ 

Фланец 200-1 СтЗ,

текстолит 
Тоибка ПВХ Ф16х0,9.

Фланец 150-1 СтЗ.

\ Проклабка А-100-10 резина ТМКЩ 
Приклеить к обной из беталей на клей 88Гцммиробка.

Гцммиробка
ХОВ Ф219х6 гцммир 
> проект Гцммиробка Проклабка А-Дц-10 резина ТМКЩ 

Приклеить к обной из беталей на клей 88

Шайба 16

300 ТалоПолимер  Кирово-Чепецк".  Цех 82Шайба 16 Шайба 40x40x10
Шайба 40x40x10 текстолит 

.Фланец 125-1 СтЗ 

Гцммиробка

ЛистовСтабияБольшаковРазраб Замена трубопробоба ХОВ на 
разла га тели  1, 2 серий

текстолит 
Трцбка ПВХ Ф16х0,9.

Фланец 125-1 СтЗ>

МохобПробер. 

Рук.группы 

Нач. УПР

Кцбяшеб

Разрезы А -А ,  Б-Б, В-В,  Г-Г ,  Д -Д ,  
Е-Е, Сечения 1-1, 2-2,  3-3,  4 - 4 ,  5-5

Орлоб / I  
Кобальногоба

ГапоПодимер
\ Проклабка А-125-10 резина ТМКЩ 
Приклеить к обной из беталей на клей 88 Н, контрГцммиробка£

Ф133х6 гцммир. 
проект
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Т а б л и ц а  с в а р н ы х  швоЬ
№

иба

Обозначение шба по ГОСТ или 

обозначение узла

К
ол

ич
.

Сбарочные материалы Вид контроля

1
_Г0СТ 5264-80—Т1— fcj 

/
2

2
Л ГОСТ 5264 -80-У6П  

/ -------------------------
3

ЭлектроЗ
Э46А

Г0СТ9467-75

См.п.2 
СТП 044-54-02

3
Л ГОСТ 16037-Е19 

/ -------------------------
1

С п е ц и ф и к а ц и я
Марка

поз.
Обозначение Наименобание Кол.

Масса
ед.кг.

Примеч.

1 Тпм. П 219x6 ГОСТ 8732-78 
РУ В20 ГОИ 8731-74 1,1 22,64 пог.м

2 СТП 044-54-02 Фланец 200-1 3 7,36

1. Технические требобания  В с о о тб е тс тб и и  с СТП 0 4 4 - 5 4 - 0 2  "Д е т а л и  
трубопрободоб под гуммиробку".

2. Контроль  сбарных шбоб ВО.
3. * -разм еры  для спрабок.

1 8 8 6 - 8 2 - 8 2 - Т К

Изм. Ко/i. уч. /lucm N бок ПоЗп. 
—̂7"

Д ата
D00 'ТалоПолимер Киробо-Чепецк".  Цех 82

Разраб. Большаков

Пробер. Мохоб

Рук.группы Кудяшеб
- i f

Замена  трубопробода  ХОВ на 

р а з л а г а т е л и  1, 2 серий

СтаЗия Лист Листоб

Нач. УПР Орлоб / 'i
Н. контр. КоЬальногоВа / /
Утб.

Тройник Д у200хД у200 
под гуммиробку

У П Г И ГаА° П о л им еР

I v & g e



ИнЬ-N побп. Побпись и баша Взам. uh5.N

Л К У 9 & /<Р . O J . / 9





Т а б л и ц а  с в а р н ы х  швов
№

иба
Обозначение шВа по ГОСТ или 

обозначение узла О
Сбарочные материалы Виб контроля

ГОСТ 5264-80-Т1- ЬД

ГОСТ 5264-80-Т 1- £J

ЭлектроЭ
Э46А

Г0СТ9467-75 См.п.2 
СТП 044-54-02

ГОСТ 5264-80-У6-0.

ГОСТ 16037-Е19

С п е ц и ф и к а ц и я
Марка

поз.
Обозначение Наименобание Кол.

Масса
еб.кг.

Примеч.

1 Tnllvn 57x3 Г0СТ8734-75 0,135 4,0 пог.м1РУ°а В-20 ГОС 8733-74

2 Тп|1. п 219x6 ГОСТ 8732-78 1,1 31,5 пог.мРУ В-20 ГОСТ 8731-74

3 СТП 044-54-02 Фланец 50-1 1 1,93

4 СТП 044-54-02 Фланец 200-1 2 7,36

1. Технические требобания  б соо тб е тс тб и и  с СТП 0 4 4 - 5 4 - 0 2  "Д е т а л и  
трубопробобоб поб гуммиробку".

2. Контроль сбарных шбоб ВО.
3. ^ -размеры бля спрабок.

1 8 8 6 - 8 2 - 8 2 - Т К

Изм. Кол, ун Лист N Зок Д ата
D00 "ГалоПолимер Кирово-Чепецк”. Цех 82

Разраб. БольшакоЬ

ПроВер. Мохоб W W
Рук.группы КуЗяшеВ

Замена  трубопробоба  ХОВ на 
р а з л а г а т е л и  1, 2 серий

СтаЭия Лист

Р

Листоб

Нач. УПР ОрлоВ /&
Н. контр. Ко&альногоба

УтВ.

Тройник Ду200хбу50 
поб гуммиробку

УПР I ГалоПолимер



Hh6.N побп. Побпись и баша Взам. uhB.N

М 5 Ш / < f, О А ./ З
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Т а б л и ц а  с в а р н ы х  швов
№

ш&а

Обозначение ш&а по ГОСТ или 

обозначение узла
С&арочные материалы ВиЗ контроля

ГОСТ 5264-80-Т1- |\4

ГОСТ 5264-80-Т1- fcj

ГОСТ 5264—80—У6-Q.

ГОСТ 16037-Е19

Электрой
Э46А

Г0СТ9467-75

См.п.2 
СТП 044-54-02

1

2 2

3

4

С п е ц и ф и к а ц и я
Марка

поз.
Обозначение Наименобание Кол.

Масса
еЗ.кг.

Примеч.

1 Тп1 П 57x3 ГОСТ8734-75 
Труба ' '  В-20 ГОСТ'8733-74 0,135 4,0 пог.м

2 Тп1|. п 159x6 ГОСТ 8732-78 
Труба в_20 гост 8732-74 1,1 22,64 пог.м

3 СТП 044-54-02 Фланец 50-1 1 1,93

4 СТП 044-54-02 Фланец 150-1 2 6,07

1. Технические требо&ания 5 соот&етст&ии с СТП 0 4 4 - 5 4 - 0 2  "Д е т а л и  
трубопробоЗоб поЗ гуммиробку".

2. Контроль сбарных шбоб ВО.
3. ^-размеры Зля спрабок.

1 8 8 6 - 8 2 - 8 2 - Т К

D00 "ГалоПолимер Кирово-Чепецк".  Цех 82
Изм. Кол. уч. Лист N бок. П̂ аЭп. Д ата

Разраб. Большакоб a V Замена  трубопробоЗа  ХОВ на 
р а з л а г а т е л и  1, 2 серий

Стабия Лист Листоб

Пробер. Мохоб (
Р 7

Рук.группы Кудяшеб У 1
Нач. УПР Орлоб К (o fa A Тройник Ду150хЗу50 

поЗ гуммиробку
У  П  Р  Щ Гало* |олимер

Н. контр.
t

Кобальногоба Ш с /
Утб.
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Поз. Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа

Код
продукции Поставщик

Ед.
изме
рения

Кол.
Масса
1ед,
кг

Примечание

Катушка переходная 125/150 L=1100 мм М.02322.06.000 ШТ. 2 под гуммировку

Катушка 100 СТП 044-54-02

L=1100 мм ШТ. 7 под гуммировку

L=500 мм шт. 1 под гуммировку

Катушка переходная Ду125/Ду100 Черт. УПР

L=1100 мм П097.0048.00.000 шт. 1 под гуммировку

2.Элементы трубопроводов

Отвод 90° 200 СТП 044-54-02 шт. 5 под гуммировку

Отвод 90° 150 • СТП 044-54-02 шт. 4 под гуммировку

Отвод 90° 125 СТП 044-54-02 шт. 5 под гуммировку

Тройник 200 М.02322.02.000-01 шт. 14 под гуммировку

Тройник Ду200хДу200 1886-82-82-ТК лист5 шт. 1 под гуммировку

Тройник Ду200хду50 1886-82-82-ТК листб шт. 12 под гуммировку

Тройник Ду150хду50 1886-82-82-ТК лист7 шт. 10 под гуммировку

Тройник Ду125хду50 4ерт. УПР

П097.0049.00.000 шт. 20 под гуммировку

Тройник Ду125хду50 М.02301.13.000-03 шт. 1 под гуммировку

Тройник Ду100хду50 Черт. УПР

П097.0050.00.000 шт. 8 под гуммировку

Штуцер Черт. КТБ ОГМ

М.02301.14.000 шт. 50 2,76

Заглушка 1-100-1,6-20 АТК 24.200.02-90 шт. 1 3,6

Заглушка 1-200-1,6-20 АТК 24.200.02-90 шт. 10 10,4

Заглушка ф161х5-резина ТКМЩ Без чертежа шт. 1

Заглушка фЗ 35x2-резина ТКМЩ Без чертежа шт. 10

1886-82-82-ТК.СО
Лист

211зм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата



Поз. Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа

Код
продукции Поставщик

Ед.
изме
рения

Кол.
Масса
1ед,
кг

Примечание

3. Арматура

Кран шаровой двухходовой фланцевый PN10 DUAL BLOCK FIP INSIDE шт. 50 2,06

DN50

(материал -  полипропилен, строительная длина -  230 мм,

Д б о ж .=  125 мм)

4. Метизы

Прокладки плоские эластичные из резины ТМКЩ ГОСТ 15180-86

А-200-10 шт. 125

А-150-10 шт. 25

А-125-10 шт. 89

А-100-10 шт. 17

А-50-10 шт. 100

Болты с шестигранной головкой. ГОСТРИСО 4014-2013

Классы точности А  и В

из стали 35 ГОСТ 1050-2013

М16х100-5.6 шт. 2050 0,193

М16х110-5.6 шт. 2050 0,208

M l 6x70-5.6 шт. 400 0,145

Гайки шестигранные нормальные (тип 1). ГОСТ ISO 4032-2014

Классы точности А  и В

из стали 20 ГОСТ 1050-2013

М16-5 шт. 4500 0,033

Шайбы увеличенные. Классы точности А и С ГОСТ 6958-78

16.01.08кп.016 шт. 4100 0,078

1886-82-82-ТК.СО
Лист

31зм. Коп.уч. Лист Ыздок. Подп. Дата



Поз. Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа

Код
продукции Поставщик

Ед.
изме
рения

Кол.
Масса
1ед,
кг

Примечание

Текстолит электротехнический листовой ГОСТ 2910-74

тип 172 марка Б 8=10мм

Б 2 с. -  10,0

(для изготовления шайб 40x40x10 с Д отв=18мм) м 2,5

Трубки из поливинилхлоридного пластиката ГОСТ 19034-82

Трубка 305 ТВ-40, 16, белая, высшего сорта пог.м 94

5. Опоры

При замене участков коллектора ХОВ использовать

существующие подвески и опоры с изоляторами

Подвеска К090.2044.00.000 шт. п
J 19,54

Подвеска К090.2044.00.000-01 шт. п
Э 19,83

Опора ОПХ-2-100-219 К090.1558.00.000-12 шт. 12 8,9

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из 
стали 20, группы В, ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78

Ф76х4 пог.м 13,0 7,1 Для опорных стоек

Прокатная угловая равнополочная сталь

Вз
ам

. 
ин

в.
№ из СтЗсп5-св ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8509-93

Б-50x50x5 пог.м 5 3,77

По
дп

. 
и 

да
та

§

Швеллер стальной горячекатаный из стали

СтЗсп5св, ГОСТ 535-2005 ГОСТ 8240-97

N10 пог.м 10 8,59
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Обозначение. D D1 d L г И ‘t i К е Пасса, иг
M .02301J3. ООО 159 т о

22 Ш 200
200

№
б-i Сэ i+ 23.9

-0\ 2/9 295 220 8±1 12±1 33,4

-02 /33 2Ю
Ш 220

200 201 20,9

-03 3 00 150 131 6И /ОН
13,1

-ОН 108 то 18 380 190 190 11Ъ 15,5

1111 210 13 5 т 13,9
:г06 89 160 •- 380 т

110 т 8*4
14,6

-07 250 125 110 10,5
о м « м я м а т й м ш я н а м п )м м а ш :1
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Обозначение. L 1 R И асся.кг

M.0Z3 о и з .  00Z Ш Н 80 0,43
-01 100 Ъ НО 0,39
-01 125 5 67 О М
-03 12 В 6 54 ■0,5

120 8 4 5 0,41

1, *  Размеры для с-праёок,.
2 . ы Трубопровод 824-8-2.0

М.02.30113 .002

TpySa .
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Копировал:



Ин
в.

 № 
по

дл
, 

По
дп

нс
ть

 
и 

да
та

 
1 

Вз
дц

* 
ни

в 
Ив

в.
 М 

ду
бл

« 
1 

По
дп

ис
ь 

я 
да

та
ь-(О
X
ClО
■&

пXо
т

то
С

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Оо
с:о

1
Примсча-

ннс

ъ

----
Д о к у м е н т а ц и я

---
М . 0 2 3 0 1 М . 0 0 0 . С Б С д с р о ч ш й  ч е р т е ж -----

ЕИ

---
А  е г о  л  l l

---- 7

. ___

М . 0 2 3 0 1  М .  0 0 ] Ы т у ц е р  ....  ' V О ^ в к г

ТГ.-.Л', 3 2 X 3  Г0СТ£1Ъ Ч-Т5  
ipi/OCL 3 2 о  ГОСТ< 97 3 3 -5 7

---

I

L  - 1 2 0 №

В . М . 0 2 Ъ С И . - 1 4 . 0 0 2 . Ф л а н е ц
i 2 , 3  и г

$,г т -г - Г О С Т 1 Э У (Я -1 Ч
-4 U C I  СтЪСП-Св. ГОС11Ч6Ъ1-84

—

-

----

—
'

----
•

—
•

—

#

м .  0 2 3 0 1 . м , О О О
Изм Лист № докум Пояп fflart

Разраб. Е ф ь е м е т '.ofbu. \гМ >

U r y u t b

Литер 1 Лист Листов
Превер. T Iow ta& B ё х ф г ? ? s > « . и i

Т. контр h h o e re m u * * - s КГБ О Г М....Н. контр. П с ш $ о Ы

Ут*. PcfW M O Sb 'и и



R
a

. 
К»

 r
a

aк
 

I 
П

оа
д.

 * 
дэ

тч
 

| 
В

аш
, 

вя
з 

№ 
| 

Ид
а 

М*
 а

у&
ч 

I 
По

д 
п. 

и 
да

та

д д ' о о о ' Ь Р ' М Ш ' М



/. Р̂азмеры Эля справок.

з. Поверхность А покрыть ' эпоксидной смолоИЗЛ-20 
В Ц с л о я .

f  ЗлеитроЗ типа £И6 ГОСТ З Ш - 7 5 .

5. Контроль сварных, ишёоб - ВО.

Трубопровод $2.-^8"20 '<82
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-03 iOM 8 63 -
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Таблица сдарных шдоб
а

со
Э

О бозначение  шва 
по ГО СТ  

или обозначен ие  у зл а

0  
со

1 Сварочны е
мат ериалы

В и д  конт роля

ГО СТ  5 2 6 4 - 8 0 - Т 1 - К 6 2
Элект род  

Э 4 6 А  
ГО СТ  9 4 6 7 -7 5

См. п. 2  
СТ П  0 4 4 - 5 4 - 0 %

Г О С Т 5 2 6 4 - 8 0 - 4 6  Q. 2
Элект род  

Э 4 6 А  
ГО СТ  9 4 6 7 -7 5

См. п. 2  
СТП  0 4 4 - 5 4 - 0 2

*

<N
*Q l

%

•vh
<N
т а

R 5

№2

1. Чертёж ра зр а б от а н  на  основании
т ехнического  за д а н и я  № 19 -50/0 125  З П  от 27.02.2018.

2. *Разм ер ы  для справок.
3. Т ехническая  характ ерист ика  и ост альные т ехнические  т ребования  

в соответствии с СТП  0 4 4 - 5 4 - 0 2  "Д ет али т рубопроводов под  
гум м ировку".

1706-82-82
П097.004-8.00.000СБ

Изм. Лист
Разраб.

№  докцм. Подп.
Бацин

Прод. Конодалод
м

Дата
hBCLHAh OS.03

Т. контр.
ч т о в

Катушка 
dy 125 / dy 100 

под гуммировку
Сборочный чертёж

Лит. Масса

22

Масштаб

1:2

Лист Листод 1
Нач. отд./
Н. контр. КодальногоВс
Утв. Орлод ^ т

1Г

OS 05. 7
Ф з м

УПРШ ГалоПолимер
M S i з / - /

Кироба-Чепвцк

/ 1 Копировал % р м а т  А З
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VA 1 К

№ 3
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2
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4D
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z :/ р  д  / / ? / / <1 7  ;  у / / / / / / / „ /  £ . ?
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1100*

R 5 + 1
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Организация

Цех 116 (УПР)

Должность

Ведущий
инженер-

конструктор

Фамилия

Григорошкуца

Подпись

о £

Дата

М М  fg

сз
со
Э

4

Таблица сдарных шдод

О бозначение  шва 
по ГО СТ  

или обозначение  у зл а

Г  ОСТ  5 2 6 4 - 8 0 -  Т1- h.4

ГО С Т  5 2 6 4 - 8 0 - Т 1 - К 6

Г О С Т 5 2 6 4 -8 0 -У 6  Q.

ГО СТ  1 6 0 3 7 -8 0 -4 1 9

0
СО

1

£

3

Сварочны е
мат ериалы

Злект род  
3 4 6 А  

ГО СТ  9 4 6 7 -7 5

В ид  конт роля

См. п. 2  
СТП  0 4 4 - 5 4 - 0 1

2.

3.

Черт ёж р а зр а б о т а н  на основании
т ехнического  за д а н и я  № 19 -50/0125  З П  от 27.02.2018.

*Разм ер ы  для справок.
Т ехническая  характ ерист ика  и ост альные т ехнические  т ребования  
в соот ветствии с СТП  0 4 4 - 5 4 - 0 2  "Д ет али т рубопроводов  

под  гум м ировку".

Изм, Лист
Разраб.
Прод. /
Т. конт{}.
Нач. отд.
Н. контр.
Утд.

№  докцм.
Бацин
Конодалод

'Чиркод
КодальногоВс
Орлод

Подп. Дата
(С

{.'й.вМ'С,

j>

1706-82-82
П097.0050.00.000СБ

Тройник 
dy 100 х dy 50

под гуммировку
Сборочный чертёж

Лит. Масса

22

Масштаб

1:2

Лист Листод 1

У П Р Ш  ГалоПолимер
Kupafio-Чепецк


