
Схема участка вентиляции В-3 в корпусе 43. Цех 2.

1. Вентиляция гуммируется толщиной Змм.

2. 500* - элемент вентиляции подмерный, размер уточнить при монтаже.

3. Элементы вентиляции красить по схеме:
грунт ХС-059 -  1сл., эмаль ХС-759- 3 сл., лак 724 ~1 сл., минимальной толщиной ЮОмкм. 
Перед огрунтовкой поверхности элементов вентиляции обезжирить и покрыть 
нейтрализатором ржавчины СФ-1.
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